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P ~"""Urzad Miasta i Gminy Sobétka
ul. Rynek 1

55-050 Sobdtka

Ocena o jakosci wody
dostarczanej w II pofroczu 2020 r. z wodociggow sieciowych funkcjonujgcych
w gminie Sobdtka.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu przekazuje ocene jakosci wody
dostarczanej w I pdlroczu 2020 r. z wodociggdw sieciowych funkcjonujacych w gminie Sobétka.

Wodociagi sieciowe Swiatniki i Sulistrowiczki funkcjonujace w gminie Sobotka zarzadzane
sa przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,,Slgza”, ul. Czysta 7, 55-050 Sobotka.

Podstawa przekazywanej oceny jakosci wody dostarczanej z poszczegdlnych wodociggow
sieciowych byly wyniki badan kontrolnych probek wody pebranych z punktdw usvtucwanych
w wyznaczonych miejscach urzadzenia wodociggowego, ktore dotyczyty:

e podawania uzdatnionej wody do sieci wodociagowej (SUW-woda uzdatniona podawana
do sieci),
rozprowadzajacej sieci wodociagowej (przepompownie wody, hydrofornie),

e miejsc czerpania wody przez konsumentéw (woda uzdatniona przeznaczona do spozycia).

Czestotliwos¢ pobierania kontrolnych probek uzalezniono od objetosci produkowanej przez
wodociag sieciowy wody.

Zakres wykonywanych badan laboratoryjnych obejmujacy parametry grupy A i B oraz nadzoér
sanitarny uzalezniono od potencjalnych zanieczyszczen srodowiska, stanu i skladu surowca (jakosé¢
wody surowej), stosowanego procesu uzdatniania i dezynfekcji wody, a takze od mozliwosei
wystapienia wtérnych zanieczyszczen w rozprowadzajace] sieci wodociggowe] oraz w wewnetrznej
instalacji wodociagowej.

W ocenie jakosci wody produkowanej przez wodociagi sieciowe w gminie Sobdtka
w I pdlroczu 2020 r. uwzgledniono probki wody pobrane ze stacji uzdatniania wody (woda
uzdatniona przeznaczona do spozycia), z miejsc czerpania wody przez konsumentéw (woda
uzdatniona w punktach u konsumentéw) oraz z sieci wodociggowej (przepompownie wody,
hydrofornie).

Zakres analizy wody, w jakich przeprowadzono badania pobieranych kontrolnych prébek
w ramach parametréow grupy A i parametrow grupy B zawarto w tabeli nr 1.

Zestawienie wynikow badan probek wody pobranych z wodociagdw sieciowych w Il potroczu
2020 r. umieszczono w tabeli nr 2.

W tabeli nr 3 zamieszczono informacje o ocenie jakosci wody dostarczanej odbiorcom
z urzadzen wodociagowych funkcjonujacych w gminie Sobétka w 11 potroczu 2020 r.
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Analizujagc uzyskane wyniki badan probek kontrolnych wody w Il poétroczu 2020 r.
z poszczegdlnych urzadzen wodociggowych w gminie Sobdtka stwierdzono:

e wodociag sieciowy Swiatniki — zbadano lacznie 13 probek wody, z czego
pod wzgledem bakteriologicznym zbadano 13  probek, a pod wzgledem
fizykochemicznym 11 probek. Pod wzglgdem bakteriologicznym odnotowano
1 przekroczenie ogdélnej liczby mikroorganizméw wyhodowanych w temperaturze 22°C.
Stwierdzono takze 1 przekroczenia parametru organoleptycznego — metnosci oraz
przekroczenia wskaznikow fizykochemicznych tj. twardos¢ (1 przekroczenie), zelazo
(1 przekroczenie) i manganu (2 przekroczenia). Po otrzymaniu informacji
o przekroczeniach zarzadca wodociagu podjat dziatania naprawcze, a Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu sprawdzit ich skuteczno$¢ poprzez pobor
i analize kontrolnych probek wody, ktore spetnity wymagania sanitarne,

e wodocigg sieciowy Sulistrowiczki — zbadano 7 probek wody, ktore sprawdzano pod
wzgledem bakteriologicznym oraz fizykochemicznym. W wyniku przeprowadzonych
analiz odnotowano 2 przekroczenia wskaznika bakteriologicznego — liczby bakterii grupy
coli. Pod wzgledem fizykochemicznym nie odnotowano przekroczen. Po otrzymaniu
informacji o przekroczeniach bakteriologicznych zarzadca wodociggu podjat dziatania
naprawcze, a Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu sprawdzit ich
skuteczno$éé poprzez pobor i analize kontrolnych probek wody, ktore spetnity wymagania
sanitarne.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wynikow badan probek kontrolnych wody pobranych
z poszczegdlnych wodociagdw funkcjonujacych w gminie Sobdtka, po uwzglednieniu czgstotliwosci
i poziomu wystgpujacych niezgodnosci, ich przyczyn oraz dziatan naprawczych podjetych przez
Zarzadce oceniono, ze jakos¢ wody produkowanej i dostarczanej w II potroczu 2020 r. byla zgodna
z wymaganiami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wode produkowang i dostarczang odbiorcom w I pétroczu 2020 r. z wodociagéw sieciowych
funkcjonujacych w gminie Sobdtka uznano za przydatna do spozycia przez ludzi.

Pafstwowy Powlatow:

Zalaczniki:

1. Tabela 1 - Zakres analiz probek kontrolnych wody w ramach monitoringu kontrolnego,
monitoringu przegladowego.

2. Tabela 2 - Wyniki badan probek wody pobranych w 1l potroczu 2020 r. z wodociagow
sieciowych funkcjonujacych w gminie Sobotka.

3. Tabela 3 - ocena jakosci wody z urzadzen wodociagowych funkcjonujacych w gminie
Sobotka w 1 potroczu 2020 .

Otrzymuja:
fl.lj Adresat,

2. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,.Sleza”, ul. Czysta 7. 55-050 Sobotka,
3. HKaa
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Tabela 1 Zakres analiz prébek kontrolnych wody w ramach monitoringu kontrolnego, monitoringu

przegladowego.

Wskazniki bakteriologiczne

1 | Bakterie grupy coli 1 Bakterie grupy coli
2 | Escherichia coli 2 Escherichia coli
3 | Ogdlna liczba mikroorganizméw w temp.22° +2°Cpo72h | 3 | Enterokoki
4 | Ogdlna liczba mikroorganizméw w temp.22° +2° C po 72 h
5 Clostridium perfringens
‘Wskazniki fizyczne i organoleptyczne
1 | Barwa 1 Barwa
2 | Metnos¢ 2 Metnosé
3 | pH 3 pH
4 | Przewodnos¢ wlasciwa 4 | Przewodnos¢ whasciwa
5 | Zapach 5 Zapach
6 | Smak 6 Smak
Parametry chemiczne
| | Chlor wolny 1 Akryloamid
2 Antymon
3 Arsen
4 Azotany
5 Benzen
6 | Benzo(a)piren
7 Bor
8 Bromiany
9 | Chlorek winylu
10 | Chrom
11 | Cyjanki
12 | 1,2-dichloroetan
13 | Epichlorohydryna
14 | Fluorki
15 | Kadm
16 | Miedz
17 | Nikiel
18 | Olow
19 | Pestycydy
20 | 3 pestycyddw
2] | Rte¢
22 | Selen
23 | ¥ trichloroetenu i tetrachloroetenu
24 | TWWA
25 | ¥ THM
26 | Glin
27 | Jon amonu
28 | Chlorki
29 | Mangan
30 | Ogdlny wegiel organiczny
31 | Siarczany
32 | Séd
33 | Utlenialnosé z KMnOy4
34 | Zelazo
35 | Bromodichlorometan
36 | Chlor wolny
37 | Chloraminy
38 | > chloranéw i chlorynéw
39 | Ozon
40 | Trichlorometan ( chloroform)
41 | Magnez
42 | Srebro
43 | Twardosé
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L.p.

Data

pobrania
prébki

Miegjsce pobrania
probki — adres

Nazwa
wodociagu
sieciowego

icznej

mikrobiolog

nr analizy

icznej

nr analizy fizyko-

chem

Prébka zgodna
/niezgodna

sanitarnymi

z wymaganiami

Przekroczony
fizykochemiczny
/organoleptyczny

parametr

Oznaczona
wartosé
parametru

Norma

Przekroczony
wskaznik

mikrobiologiczny

Oznaczony
wskaznik

Norma

15:1220*

Sobotka,
ul. Swidnicka 20 a
Gimnazjum

Swiatniki

641/20/MW/N/064 1

zgodna

15.12.20%

Mirostawice
Obwdd Drogowy
ul. Czerenczycka 1

Swigtniki

640/20/MW/N/0640

zgodna

15.12.20*

Sulistrowice
ul. Jagiellonska la
Noclegownia

Swigtniki

639/20/MW/N/0639

zgodna

15

15.12.20%*

Swiatniki SUW
(woda uzdatniona)

Swiatniki

638/20/MW/N/0638

zgodna

16

10.08.20

Sulistrowiczki
SUW (woda
uzdatniona)

Sulistrowiczki

460/EcoCentrum

460/EcoCentrum

zgodna

14.10.20%*

Sulistrowiczki
Restauracja
Zielone Wzgorze

Sulistrowiczki

4400-0761/20

4416-0696/20

niezgodna

liczba
bakterii
gr. coli

19.10.20%

Sulistrowiczki
Restauracja
Zielone Wzgorze

Sulistrowiczki

407/20/MW/N/0407

L-ChW-4416-0700/20

niezgodna

liczba
bakterii
gr. coli

23.10.20*

Sulistrowiczki
SUW (woda
uzdatniona)

Sulistrowiczki

433/20/MW/N/0433

L-ChW-4416-0708/20

zgodna

20

23.10.20*

Sulistrowiczki
ul. Les$na 2

Sulistrowiczki

434/20/MW/N/0434

L-ChW-4416-0709/20

zgodna

21

23.10.20*

Sulistrowiczki
Restauracja
Zielone Wzgorze

Sulistrowiczki

435/20/MW/N/0435

L-ChW-4416-0710/20

zgodna

22

26.10.20

Sulistrowiczki
SUW (woda
uzdatniona)

Sulistrowiczki

664/EcoCentrum

664/EcoCentrum

zgodna

*Badania wykonywane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego we Wroctawiu w ramach kontroli zewngtrznej
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