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Ocena jakosei wody
dostarczanej w I pélroczu 2021 r. z wodociggow sieciowych funkcjonujacych
w gminie Sobotka

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu przekazuje oceng jakosci wody
dostarczanej w Il pélroczu 2021 r. z wodociagow sieciowych funkcjonujacych w gminie Sobétka.

Wodociggi sieciowe: Swiatniki i Sulistrowiczki, funkcjonujace w  gminie Sobotka,
sa zarzadzane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej T,ﬂlqia, ul. Czysta 7, 55-050
Sobotka,

Podstawa przekazanej oceny jakosci wody dostarczanej z poszczegdlnych wodociagdw
sicciowych byly wyniki badaf kontrolnych probek wody pobranych z punktéw usytuowanych
w wyznaczonych miejscach urzadzenia wodociagowego, ktore dotyczyly:

* podawania uzdatnionej wody do sieci wodociggowej (SUW ~ woda uzdatniona
podawana do sieci),
rozprowadzajgcej sieci wodociagowej (studnie wodomierzowe),
miejsc czerpania wody przez konsumentéw (woda uzdatniona przeznaczona
do spozycia).

Czgstotliwodé pobicrania kontrolnych prabek uzalezniono od ilodci produkowanej przez
wodociag sieciowy wody.

Zakres wykonywanych badan laboratoryjnych obejmujgey parametry grupy A i B oraz nadzér
sanitarny uzalezniono od potencjalnych zanieczyszczen srodowiska, stanu i skladu surowea (jakosé
wody surowej), stosowanego procesu uzdatniania i dezynfekeji wody, a takZze od mozliwosci
wyslgpienia wiérnych zanieczyszczen w rozprowadzajacej sieci wodociagowej oraz w wewnelrznej
instalacji wodociggowe;.

W ocenie jakosci wody produkowanej przez wodociggi sieciowe w gminie Sobétka
w I pofroczu 2021 r. uwzgledniono probki wody pobrane ze stacji uzdatniania wody (woda uzdatniona
przeznaczona do spozycia), z migjsc czerpania wody przez konsumentéw (woda przeznaczona
do spozycia) oraz  sieci wodociagowej (studnie wodomicrzowe),

Zakresy analiz wody, w jakich przeprowadzono badania pobieranych kontrolnych prébek wody
w ramach parametréw grupy A i parametrow grupy B przedstawiono w tabeli 1.

Zestawienie wynikow badan probek wody pobranych z wodociagéw sieciowych w T1 polroczu
2021 r. umieszezono w tabeli 2.

W tabeli 3 zestawiono informacje o ocenie Jakosci wody dostarczanej odbiorcom z urzadzen
wodociggowych funkcjonujgcych w gminie Sobétka w 11 potroczu 2021 r.

Analizujac wyniki badan kontrolnych probek wody pobranych z poszezegdlnych urzadzen
wodociggowych w gminie Sobétka uzyskane w11 polroczu 2021 r, stwierdzono:

* wodociag sieciowy Swiatniki — pobrano lacznie 35 probek wody, z ktorych 11
zbadano pod wzgledem mikrobiologicznym, a 35 prébek pod wzgledem




fizykochemicznym. Z pobranych 35 probek wody, 26 probek spetniato wymagania
sanitarne, po badaniu pozostalych 9 probek odnotowano  przekroczenia.
W analizowanym okresie odnotowano jedynie przekroczenia parametrow
fizykochemicznych (9 przekroczen twardoéci ogélnej. 1 przekroczenie niklu).
Nie odnotowano przekroczen mikrobiologicznych.
7 uwagi na utrzymujgca si¢ podwyzszong twardosc wody, po rozpatrzeniu tego
problemu Pafistwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny we Wroclawiu wydal w dniu
15.09.2021 r. decyzig, w ktorej stwierdzil warunkows przydatnoéé wody dostarczane)
z wodociggu sieciowego Swiatniki. W decyzji okreslono dopuszczalng wartosé
parametryczng dla twardosci ogdlnej na czas warunkowej przydatnosci wody
na nieprzekraczalnym poziomie 680 mg CaCOs/l, a takze nakazano doprowadzenie
tego parametru do wymagan z sodnych 2z normami sanitarnymi W terminie
do 30.09.2022 roku.
Duza ilosé oznaczen oraz odnotowanych przekroczei twardosci ogdlnej wynikala
wiee 7 koniecznosci monitorowania, ¢zy zachowane zostaly warunki ww. decyzji -
w analizowanym okresic nie stwierdzono przekroczefi  dopuszezalnej wartodci
parametrycznej dla twardosci ogolnej okreslonej w decyzji. Kontynuowane byty
oznaczenia zawartosei niklu - dokonano 14 oznaczef tego parametru, odnotowano
| nieznaczne przekroczenie, w pozostalych 13 przypadkach wyniki byly zgodne
z obowigzujacymi normami.

« wodocigg sieciowy Sulistowiczki —w analizowanym okresie pobrano facznie 2 probki
wody, kiore zbadano pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.
Obie z przebadanych praobek wody spelniaty wymagania sanitarne.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wynikow badan probek kontrolnych wody pobranych
7 poszezegolnych wodociggow funkcjonujacych w gminie Sobotka, po uwzglednieniu czgstotliwosei
i poziomu wystgpujacych niezgodnosci, ich przyczyn oraz dziatan npaprawczych podjgtych
przez Zarzadeg oceniono, 7e jakos¢ wody produkowane; i dostarczanej w I potroczu 2021 T
7 zastrzezeniem dotyczacym twardosci ogolngj wody dostarczanej z wodociggu sicciowego Swiatniki,
byla zgodna z wymaganiami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczongj do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r. poz. 2294 z pozn. zm.).

Wode produkowang i dostarczang odbiorcom z wodociggu sieciowego Swiatniki w gminie
Sobotka w 11 potroczu 2021 r. uznano za warunkowo przydatna do spozycia przez ludzi - jedynie
ze wzgledu na obowigzujacy decyzjg dot. warunkowej przydatnosci wody z uwagi na podwyZszong
twardoéé ogolng. Pod wzgledem innych podlegajgcych ocenie parametrow mikrobiologicznych oraz
pozostalych parametrow fizykochemicznych 1 organoleptycznych, jako$é wody dostarczane]
7 wodociggu sicciowego Swigtniki nic budzila zastrzezen.

Wode produkowana i dostarczang odbiorcom z wodociggu sieciowego Sulistrowiezki w gminie
Sobotka w 1 polroczo 2021 r. uznano za przydatna do spozycia przez ludzi.

Zalaczniki:

1. ‘Tabela | — Zakres analiz probek kontrolnych wody w ramach parametrow grupy A oraz parametrow
grupy B.

2. Tabela 2 - Wyniki badar probek wody pobranych w [l péhroczu 2021 r. z wodociagdw sieciowych
funkcjonujgcych w gminie Sobdtka.

3. Tabela 3 — Ocena jakodci wody z urzadzen wodociggowych funkcjonujacych w gminie Sobotka

W 11 pélrocru 2021 r.
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twardosé ogélna |

529 mg

60-500

Ksigginice L-ChW-
7. | 29.07.2021* |Male Swigtniki . 4416- niezgodna atOul nan= - - -
Pompownia 0524/21
Urzad Miasta i L-ChW twardosé ogdlina 528 mg 60-500
. o CaCOs/1
8. | 2007.2021% | IOV SOBOKR | gipinigi " 4416- | niezgodna ) 1 - -
yrek 1, 0525121 el
Sobitka
Moclegownia
: L-ChW-
9. | 1sousoape |W-Tagielonsks | g L pp (LMD Glis zgodna : . > » .
1A, 0548021 | cenmt
Sulistrowice
: 41621/W
10. | 26082001 |Streegomiany | e G/N/0416 | zgodna - 1 - 3 . .
Hydrofornia  nikiel
SUW Swiatniki 41521/W
11. | 26.08.2021* |- woda Swiatniki - G/N/D416 zgodna - - - = 3 -
uzdatniona - nikiel
SUW $wiatniki o
12, | 18.082021 |-woda Swiatniki - e zgodna - - - - -
uzdamiona i
- nikiel
610/
Strzegomiany i e Eco )
13. | 18.082021 | 30y eommia Swiatmniki - e zgodna - - - - -

- nikiel
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SUW Swiamiki 652/ 652/
20. | 07.09.2021 |-woda Swiatniki Eco Eco zgodna
uzdatniona Centrum | Centrum
SUW Swiatniki 48821/W
&
51, | 240920217 1 _ 4044 Swiatniki 3 G/N/0488 | zgodna
uzdatniona - nikiel
. 489/21/W
g, | 2A092021* | StrzEgomieny o Swigmikd _ | oiase | zgodna
¥ - nikiel
SUW Swiatniki 53421/W
23, | 20.10.2021* |- woda Swiatniki - G/N/0534 zgodna
uzdatmiona - nikiel
e sssauy
24. | 20.102021* | porey Swiatniki - G/NI0S535 zgodna
Sabotka - nikiel
L-ChW-
Noclegownia E&MMMH.
25 | 201020010 | B JoEEElOBSKE | gvigmild L-M-4400- | 3301w |  zgodna
LA, 0782/21
Sulistrowice G/N/0533-
MOP i
r nikiel
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SUW Swiatniki 588/21/W
32. | 18.11.2021* |-woda Swiatniki - G/N/0588- zgodna - - -
uzdatniona nikiel
Urzad Miasta i
: L-ChW-
1 | 14122001 |Ominy SobOtka | i | MR 4416 zgodna : : .
Rynek 1, 096121 | oesoii
Sobotka
twardos¢ ogolna 524 mg 60-500
Strzegomiany LAl CaCOs/l mg
5 - 4 ;
34, | 14122021% | oy ceormia Swiatniki amﬂw_ niezgodna CaC0s1
26 -500
SUW Swigtniki L-ChW- twardoic ogdina m wnmw a.._am
35, | 14.12.2021* |- woda Swigtniki - 4416- niezgodna CaCOu1
uzdatniona 0842/21
SUW
S 652/ 652/
36. | 07.092021 |SUSEOWIEEK! | sulistrowiczki | Eco Eco zgodna : ;
i Centrum | Centrum
uzdatniona
budynek oLy
37 | 20102020 | MBI | gupcrowicaki | LM o777 zgodna : i ’
ul. Lesna 2 0783/21 5322 1W
Sulistrowiczki GN/05321

*Badanie wykonane przez Paristwowg Inspekcje Sanitarng
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